
NO. วันที่ตรวจพบ ภาพประกอบ (Before)
ระดับ

ความส าคัญ
โรงงาน พืน้ที่

ส่วนงานที่

รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบ ข้อบกพร่องที่พบ

กลุ่มของ
ปัญหา

ประเภท
ความเส่ียง

ผู้ค้นพบปัญหา
ข้อเสนอแนะ
แนวทางการ

ป้องกันและแก้ไข

รายงานการปรับปรุงแก้ไข
 /ภาพประกอบ (After)

สถานะ
ด าเนินการ

Done / Pending

1 28/01/2023 L

PJW SS โรงอาหาร GA อาคาร

และสถานที่

คณุนนัทน์ภสั ตรวจพบตูท้  าน า้รอ้นบริเวรโรง

อาหารเสยี

Energy สิน้เปลอืง

พลงังาน

SAFETY ตรวจสอบซอ่มให้

พรอ้มใชง้านและ

ปลอดภยั
Done

2 25/02/2565 L

PJW SS บริเวณอ่างลา้ง

มือหอ้งน า้ชาย

อาคารสินทรา

MTN 

สว่นกลาง

คณุณรงค์ ตรวจพบสายน า้ดีบริเวณหอ้งน า้

ชายรั่ว สง่ผลใหเ้กิดการสิน้เปลอืง

พลงังาน

Energy สิน้เปลอืง

พลงังาน

SAFETY ควรตรวจสอบซอ่ม

ใหพ้รอ้มใชง้าน

และปลอดภยั
Done

3 25/02/2565 L

PJW SS หอ้งน า้หอพกั GA อาคาร

และสถานที่

คณุนนัทน์ภสั ตรวจพบทอ่หอ้งน า้หอพกั ช  ารุด

เสี่ยงที่จะเกิดสิ่งปฏิกลูหกเลอะเทอะ

ไมเ่ป็นไปตามมาตรฐาน

Energy สิน้เปลอืง

พลงังาน

SAFETY ควรตรวจสอบซอ่ม

ใหพ้รอ้มใชง้าน

และปลอดภยั
Done

4 11/03/2565 L

PJW SS บริเวณ

หอ้งน า้ชาย

ฝ่ายผลติ

หอ้งที่ 1

GA อาคาร

และสถานที่

คณุนนัทน์ภสั ตรวจพบหวัฉีดน า้ช  าระ บริเวณ

บริเวณหอ้งน า้ชายฝ่ายผลติหอ้งที่ 2

 รั่ว สง่ผลใหเ้กิดการสิน้เปลอืง

พลงังาน

Energy สิน้เปลอืง

พลงังาน

SAFETY ตรวจสอบและ

ซอ่มแซม
Done

5 21/03/2022 L

PJW SS หอ้งน า้หญิง GA อาคาร

และสถานที่

คณุนนัทน์ภสั ตรวจพบก็อกน า้หญิงฝ่ายผลติสนิท

ราช ารุด,อยู่ในสภาพที่ใชง้านไมไ่ด้

Energy สิน้เปลอืง

พลงังาน

GA ตรวจสอบใหพ้รอ้ม

ใชง้านและ

ปลอดภยั
Done

6 21/04/2022 L

PJW SS โม-่ผสม MTN คณุไกรเลศิ ตรวจพบน า้รั่วไหลบริเวณทอ่น า้

แผนกสนิทราโซน9 (พืน้ที่โมผ่สม

ใหม)่

Energy สิน้เปลอืง

พลงังาน

โม-่ผสม ควรตรวจสอบซอ่ม

ใหพ้รอ้มใชง้าน

และปลอดภยั
Done

7 27/04/2022 L

PJW SS บริเวณขา้ง

ก าแพง

MNT 

สว่นกลาง

คณุณรงค์ ตรวจพบน า้หยด,รั่วไหลที่ขอ้ตอ่ทอ่

สง่น า้ บริเวณขา้งก าแพงโรงงานท า

ใหส้ิน้เปลอืงพลงังาน

Energy สิน้เปลอืง

พลงังาน

GA ตรวจสอบใหพ้รอ้ม

ใชง้านและ

ปลอดภยั
Done

8 15/06/2022 L

PJW SS บริเวณที่โยน

น า้หนา้แผนก

 Set-up

GA อาคาร

และสถานที่

คณุนนัทน์ภสั ตรวจพบมีน า้รั่วไหลที่บริเวณขอ้ตอ่

ก๊อกน า้พืน้ที่โยนขวดหนา้ แผนก 

Set-up สง่ผลใหเ้กิดการสิน้เปลอืง

พลงังาน

Energy สิน้เปลอืง

พลงังาน

QA,QC ตรวจสอบใหพ้รอ้ม

ใชง้านและ

ปลอดภยั
Done



9 22/06/2022 L

PJW SS บริเวณริม

ก าแพงคลงั 

GMP

GA อาคาร

และสถานที่

คณุนนัทน์ภสั ตรวจพบทอ่น า้บริเวณริมก าแพงคลงั

 GMP มีรอยน า้หยดรั่วไหลสง่ผลให้

เกิดการสิน้เปลอืงพลงังาน

Energy สิน้เปลอืง

พลงังาน

GA ตรวจสอบใหพ้รอ้ม

ใชง้าน
Done

10 29/06/2022 L

PJW SS บริเวณถนน

ทางเดิน

ประต1ู,2

GA อาคาร

และสถานที่

คณุนนัทน์ภสั ตรวจพบทอ่ระบายน า้ทิง้บริเวณ

หลงัแผนกสนิทรา หกั,ช ารุด  เสี่ยง

ตอ่การเกิดอนัตรายและอบุตัิเหตไุด้

Energy สิน้เปลอืง

พลงังาน

GA ตรวจสอบใหพ้รอ้ม

ใชง้านและ

ปลอดภยั
Done

11 14/07/2022 L

PJW SS บริเวณ

สวนหยอ่ม

หนา้เสาธง

MNT 

สว่นกลาง

คณุณรงค์ ตรวจพบมีน า้รั่วไหลทอ่สง่น า้

บริเวณสวนหยอ่มหนา้เสาธง เสี่ยง

ก่อใหเ้กิดการสิน้เปลอืงพลงังาน

Energy สิน้เปลอืง

พลงังาน

GA ตรวจสอบใหพ้รอ้ม

ใชง้านและ

ปลอดภยั
Done

12 03/08/2022 L

PJW SS CR2 CR คณุณัฐกฤตา ตรวจพบมีน า้รั่วไหลใกลเ้ครื่องจกัร 

แผนกคลนีรูม2 เสี่ยงเกินอนัตราย

จากไฟฟา้และอคัคีภยัได้

Energy สิน้เปลอืง

พลงังาน

แผนก CR2 ตรวจสอบ

ซอ่มแซมใหพ้รอ้ม

ใชง้านและ

ปลอดภยั

Done

13 15/08/2022 L

PJW SS บริเวณหนา้

คลงัGMP 

(คลงันม)

GA อาคาร

และสถานที่

คณุนนัทน์ภสั ตรวจพบทอ่สง่น า้ช  ารุด,มีน า้รั่ว

บริเวณก าแพงหนา้คลงัGMP สง่ผล

ใหเ้กิดการสิน้เปลอืงพลงังาน

Energy สิน้เปลอืง

พลงังาน

SAFETY ตรวจสอบใหพ้รอ้ม

ใชง้านและ

ปลอดภยั
Done

14 16/08/2022 L

PJW SS แผนกเบคุ่ม GA อาคาร

และสถานที่

คณุนนัทน์ภสั ตรวจพบฝาช ารุดมีน า้รั่วบริเวณตูไ้ฟ

ขา้งเครื่อง BG1 แผนกเบคุ่ม เสี่ยง

ก่อใหเ้กิดอนัตรายจากการท างาน

และอคัคีภยัได้

Energy สิน้เปลอืง

พลงังาน

แผนกเบคุ่ม ตรวจสอบ

ซอ่มแซมใหพ้รอ้ม

ใชง้านและ

ปลอดภยั

Done

15 19/08/2022 L

PJW SS บริเวณประต3ู GA อาคาร

และสถานที่

คณุนนัทน์ภสั ตรวจพบก๊อกน า้ดื่มช  ารุด,เสยีหาย

อยู่ในสภาพที่ไมเ่รียบรอ้ยและไม่

ปลอดภยับริเวณประต3ู

Energy สิน้เปลอืง

พลงังาน

SAFETY ตรวจสอบใหพ้รอ้ม

ใชง้านและ

ปลอดภยั
Done

16 29/08/2022 L

PJW SS CR2 MTN คณุไกรเลศิ ตรวจพบมีน า้รั่วไหลที่ตูแ้อร ์AHU 

บริเวณพืน้ที่หนา้เครื่อง BH179  

เสี่ยงก่อใหเ้กิดอนัตรายจาก

อบุตัิเหตแุละสิน้เปลอืงพลงังาน

Energy สิน้เปลอืง

พลงังาน

แผนก CR ตรวจสอบ

ซอ่มแซมใหพ้รอ้ม

ใชง้านและ

ปลอดภยั

Done

17 07/09/2022 L

PJW SS บริเวณขา้ง

หอ้งฝ่าย

บคุคล

GA อาคาร

และสถานที่

คณุนนัทน์ภสั ตรวจพบทอ่น า้ช  ารุดอยู่ในสภาพที่

ไมเ่รียบรอ้ยบริเวณขา้งหอ้งฝ่าย

บคุคล เสี่ยงเกิดการบาดเจ็บและ

ทรพัยส์นิเสยีหายได้

Energy สิน้เปลอืง

พลงังาน

SAFETY ตรวจสอบใหพ้รอ้ม

ใชง้านและ

ปลอดภยั
Done


